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DESMONTAJE

7 CONTADOR

8
VÁLVULA MARIPOSA
ACTIVADOR
ELÉCTRICO

9 PASAMURO

TRAMO TUBERÍA A
INSTALAR

CONTADOR

VÁLVULA A INSTALAR
ABIERTA

VÁLVULA A INSTALAR
CERRADA

TRAMO SANEAMIENTO
A RENOVAR

DESAGÜE A RENOVAR

VÁLVULA EXISTENTE
CERRANDA

VÁLVULA EXISTENTE
ABIERTA

BOMBA

TAPÓN

POZO RESIDUAL A
RENOVAR

COLECTOR RESIDUAL
EXISTENTE
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VÁLVULA DE ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 800

CASQUILLO DE ROSCA DE BRONCE
VÁLVULA DE PUENTE DE 2000 CON

Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE
LLAVE DE PASO CON CIERRE ELÁSTICO

ENFOSCADO DE MORTERO 1:6 DE 15mm.

TAPA REGISTRO Ø60cm. HIERRO FUNDIDO. EN 124

HM-20/P/20/IIa

LLAVE DE PASO Ø80mm

Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE
LLAVE DE PASO CON CIERRE ELÁSTICO
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